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- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -

======

- RELAZIONE TECNICA GENERALE -

Il Comune di Castenaso intende procedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico

a servizio dell’immobile in cui è ubicata la Biblioteca Comunale e del fabbricato uso uffici

denominato “Casa Bondi”.

Gli immobili sono siti in via XXI Ottobre 1944 a Castenaso.

L’intervento in progetto è finalizzato alla riqualificazione energetica degli impianti termici.

L’impianto risulta non attuale, soprattutto per quanto riguarda il sistema di generazione, con

rendimenti decisamente inferiori a quelli ottenibili con le tecnologie attualmente disponibili.

-----------------------------------
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A seguito di sopraluogo e rilievo degli impianti esistenti ed accolte le esigenze

dell’Amministrazione Comunale, si procede alla redazione del presente progetto

definitivo/esecutivo che, nello specifico, prevede le seguenti opere:

1. La rimozione dell’attuale generatore, costituito da caldaia tradizionale con bruciatore ad

aria soffiata, installato in vano adibito a centrale termica.

2. L’installazione di un nuovo generatore del tipo a condensazione, in modo da essere

rispondente alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi, il quale sarà

installato nel vano adibito a centrale termica, nel pieno rispetto della vigente normativa in

materia di prevenzione incendi.

3. La mera sostituzione di alcuni climatizzatori per il raffrescamento estivo a servizio della

Biblioteca Comunale, mediante la rimozione degli apparecchi esistenti e installazione di

nuovi climatizzatori in pompa di calore più efficienti e rispondenti alle vigenti

disposizioni in materia di contenimento dei consumi.
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Scheda tecnica Caldaia di progetto
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-----------------------------------------
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Caldaia di progetto

-----------------------------------------
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È stata, infine, prevista l’installazione di cartellonistica conforme al D.Lgs. n. 81/2008; in

particolare appositi cartelli dovranno segnalare:

 l’interruttore generale atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico;

 il divieto di fumare;

 le norme comportamentali da osservare durante un’eventuale emergenza;

 il divieto di accesso alle persone non autorizzate.

questo al fine di:

 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

 prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso, ecc.

Il presente PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO è corredato dai seguenti allegati:

E00 Relazione Tecnica Generale

E01 Relazione Tecnica Specialistica sul Risparmio Energetico

E02 Computo Metrico Estimativo

E03 Elenco Prezzi Unitari

E04 Lista Categorie e Forniture

E05 Stima Incidenza Manodopera

E06 Capitolato Speciale d’Appalto

E07 Piano di Manutenzione

E08 Planimetria

E09 Cronoprogramma dei Lavori

E10 Quadro economico dei lavori
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Locale “Centrale Termica”
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Interno Locale “Centrale Termica” – Stato attuale
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Climatizzatore Esistente da Sostituire
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Climatizzatore Esistente da Sostituire


